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„Merkblatt 2.1-02471-004-MB Abteilung Stromversorgung - Schalt- und 
Unterbrechungszeiten im Netz der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen“ 

         

 

 

Nachtspeicherheizungen und Boiler unterliegen einer festen Unterbrechungszeit 

 

Nachtspeicherheizungen: 

Ganzjährig von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr - ohne zusätzliche Tagnachladezeiten. 

 

Boiler: (Warmwasserspeicher mit einem Inhalt von mindestens 200 l je Kundenanlage, 

jedoch von mindestens 30 l je Gerät) 

Boiler mit einer Aufladezeit von 4 Stunden 

Ganzjährig von 06:00 Uhr bis 02:00 Uhr - ohne zusätzliche Tagnachladezeiten. 

 

Boiler mit einer Aufladezeit von 8 Stunden 

Ganzjährig von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr - ohne zusätzliche Tagnachladezeiten. 

 

Die nachfolgenden Unterbrechungszeiten sind lastabhängig und können zu folgenden 

Zeiten erfolgen, dies betrifft Anlagen mit Inbetriebnahme Datum vor 31.12.2023: 

 

Dachrinnen, Rampen- und Direktheizungen größer 2,0 kW Anschlusswert: 

 

Ganzjährig zwischen   09:00 Uhr und 14:00 Uhr 

16:30 Uhr und 20:00 Uhr 

22:00 Uhr und 24:00 Uhr 

Wärmepumpen unter 2,0 kW Anschlusswert aber mit Wärmeregister für kontrollierte 

Lüftungserwärmung jedoch ohne Zusatzheizung: 

 

Ganzjährig zwischen   09:00 Uhr und 14:00 Uhr 

16:30 Uhr und 20:00 Uhr 

22:00 Uhr und 24:00 Uhr 

Wärmepumpen größer 2,0 kW Anschlusswert sowie Wärmepumpen incl. Zusatzheizung: 

 

Ganzjährig zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr sowie zwischen 16:45 und 18:45 Uhr. 
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E- Ladeeinrichtungen z.B. Ladesäule oder Wallbox  

Ladepunkte mit einer Systemleistung am Netzverknüpfungspunkt < 12 kVA, jedoch mit 

einem eigenen Zähler (günstiger Tarif) müssen jederzeit abschaltbar sein.  

Ladepunkte mit einer Systemleistung am Netzverknüpfungspunkt von > 12 kVA  

müssen jederzeit abschaltbar sein. 

 

Die nachfolgenden Unterbrechungszeiten sind lastabhängig und können zu folgenden 

Zeiten erfolgen, dies betrifft Anlagen mit Inbetriebnahme Datum ab 01.01.2024: 

 

Dachrinnen, Rampen- und Direktheizungen größer 2,0 kW Anschlusswert: 

 

Ganzjährig zwischen   09:00 Uhr und 14:00 Uhr 

16:30 Uhr und 20:00 Uhr 

22:00 Uhr und 24:00 Uhr 

 

 

Tarifschaltzeiten im Netz der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen  

(Januar – Dezember) 

Montag – Freitag  06:00 - 22:00 Uhr HT1  

    22:00 -  06:00 Uhr NT2 

Samstag   06:00 - 13:00 Uhr HT 

    13:00 -  24:00 Uhr NT 

 

Sonn- und Feiertage  00:00 - 24:00 Uhr NT 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hochtarifzeit 
2 Niedertarifzeit 


